
Instrukcja dotycząca 
użytkowania kołpaków

Kołpak ochronny zakładany na butle służy do osłony zaworu i jest integralną częścią 
butli.

W przypadku kołpaków zamocowanych do butli na stałe, zabronione jest zdejmowanie takich kołpaków lub ich 
zamiana na butlach. W przypadku butli acetylenowych kołpak jest wliczany w masę butli co jest bardzo istotne 
dla prawidłowego napełnienia butli. Zamiana kołpaka stałego na kołpak zdejmowalny (lub odwrotnie) może 
skutkować przepełnieniem butli co w konsekwencji prowadzić może do sytuacji zagrażających zdrowiu lub 
życiu użytkownika takiej butli.

Pamiętaj: kołpak jest przypisany na stałe do butli i nie może być zmieniany!

Kołpak stały typu „tulipan / koszyk” Kołpak zdejmowalny typu „szklanka”


